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1.

Geltungsbereich

Das Wasserwerk der Stadt St. Veit/Glan als Wasserversorgungsunternehmen liefert im
Rahmen der nachstehenden Wasserleitungsordnung, Trinkwasser sowie Nutz- und
Loschwasser aus ihrem Versorgungsnetz zu den jeweils glltigen Geblhren und Tarifen.

Das Versorgungsgebiet umfasst:

(a) Grundstiicke, die der Gemeinderat gemall § 2 Gemeindewasserversorgungsgesetz
1997 - K-GWVG, LGBI. 107/1997, idgF, durch Verordnung festlegt. Im Versorgungsbereich
besteht Anschlusspflicht gemat § 6, K-GWVG; von der Anschlusspflicht ausgenommen
sind Grundstlicke und Bauwerke, fiir die § 8 K-GWVG zutrifft.

(b) Grundstiicke fir die ein privatrechtlicher Vertrag zur Wasserlieferung besteht.

Diese Wasserleitungsordnung wird in Erganzung zum Gemeindewasserversorgungsgesetz
1997 - K-GWVG idgF, erlassen, dessen Bestimmungen neben dieser
Wasserleitungsordnung vollinhaltlich anzuwenden sind.

Soweit in dieser Wasserleitungsordnung Funktionsbezeichnungen und personenbezogene
Bezeichnungen nur in mannlicher Form oder nur in weiblicher Form verwendet werden, wie
z.B. Wasserabnehmer, Konsumenten, etc., umfassen diese Manner und Frauen in gleicher
Weise.

2.

Feststellung des Belieferungsanspruches (Pflichten des Wasserwerkes)

(1) Jeder Wasserabnehmer hat nach MalRgabe der allgemeinen und ortlichen

Versorgungslage Anspruch auf die Belieferung mit Trinkwasser entsprechend der
Trinkwasserverordnung.

Ein Anspruch auf eine bestimmte Wasserbeschaffenheit und einen bestimmten
Betriebsdruck besteht nicht. Aktuelle Trinkwassergutachten und Informationen sind auf der
Homepage der Stadtgemeinde St. Veit abrufbar.
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(2) Das Trinkwasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Das Wasserwerk liefert Wasser mit jenem
Druck, der fir eine einwandfreie Deckung des Ublichen Bedarfes in dem betroffenen
Versorgungsgebiet erforderlich ist. Das Wasserwerk ist berechtigt, die Beschaffenheit und
den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behordlichen Bestimmungen
sowie der anerkannten Regeln der Technik zu &ndern, falls dies in besonderen Fallen aus
wirtschaftlichen und technischen Griinden zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange
des Wasserabnehmers moglichst zu berucksichtigen.

In Fallen hoherer Gewalt, in denen eine hygienisch einwandfreie Wasserqualitat nicht
sichergestellt werden kann, wird das vorhandene Wasser, nach allgemeiner Kundmachung,
als Nutzwasser geliefert.

Sollte das Wasserwerk durch behordliche Anordnungen, hohere Gewalt, andere
unabwendbare Ereignisse oder zur Abwendung von Gefahren zur Durchfihrung
betriebsnotwendiger Arbeiten ganz oder teilweise an der Gewinnung oder Fortleitung

von Wasser gehindert sein, ruht die Versorgungsverpflichtung bis zur Beseitigung dieser
Hindernisse.

Das Wasserwerk hat beabsichtigte Sperrungen in ortsublicher Weise rechtzeitig und unter
geblhrender Berlcksichtigung besonders versorgungsabhangiger Wasserabnehmer
anzukiindigen. Bei Gefahr in Verzug kdnnen Sperrungen auch ohne vorherige Ankiindigung
durchgefihrt werden.

Das Wasserwerk kann die Wasserlieferung an Wasserabnehmer ablehnen, einschranken
oder die weitere Belieferung vom Abschluss besonderer Vereinbarungen abh&ngig machen,
soweit dies aus betrieblichen Grinden, Fallen hoherer Gewalt oder infolge einer Uber die
Trinkwasserversorgung hinausgehenden Beanspruchung des Versorgungssystems
notwendig ist.

In solchen Fallen, insbesondere bei absehbarem Wassermangel, kann Uber Verordnung
des Birgermeisters zur Sicherung des Trinkwasserbedarfes die Wasserlieferung fur private,
gewerbliche oder industrielle Zwecke, private oder offentliche Bader, Springbrunnen,
Kihlzwecke, Autowaschen, Reinigung von Verkehrsflachen und dgl. einschrankt oder
versagt werden.

Wahrend einer Brandbekdmpfung, die eine Wasserentnahme aus dem Versorgungssystem
erforderlich macht, ist der Wasserbezug fir andere Zwecke auf das unumgangliche
Mindestmald zu beschranken.

(3) Fur Schaden, die dem Wasserabnehmer aus Unregelmafigkeiten (wie z. B. auftretende
Druckschwankungen) oder Unterbrechungen der Wasserlieferung entstehen, haftet das

Wasserwerk nicht, ausgenommen es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit des
Wasserwerkes vor.
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Wasserabnehmer

Wasserabnehmer im Sinne der gegenstandlichen Bedingungen ist jeder, der Wasser aus
dem Versorgungssystem des Wasserwerkes der Stadt St. Veit an der Glan entnimmt, wie
insbesondere

(a) der Grundstlckseigentimer fur die Uber den Wasserzéahler flr seine Verbrauchsanlage
bezogene Wassermenge;

(b) der vom Grundeigentimer verschiedene Eigentimer einer baulichen Anlage

(z.B. Superadifikat);

(c) der Betriebsinhaber;

(d) der sonstige Wasserverbraucher.

4.

Wasserbezug

Der Anschluss an die Wasserversorgungsanlage erfolgt ausschlieBlich lGber schriftlichen
Antrag beim Wasserwerk. Dem Antrag sind folgende Angaben und Unterlagen
anzuschlielen:

(@) Name und Anschrift des Bestellers, des Wasserabnehmers und des
Grundstickseigentimers;

(b) Ort des Wasserleitungsanschlusses mit Lageplan und Bauplan;

(c) Angabe Uber den Zweck des Anschlusses, Beschreibung der Verbrauchsanlage und
Angabe Uber den Wasserbedarf;



(d) Ist der Besteller nicht zugleich Grundstiickseigentiimer, die schriftliche Zustimmung des
Grundstlckseigentimers, mit der er die auf das Grundstlickseigentum bezugnehmenden
Verpflichtungen dieser Wasserleitungsordnung anerkennt.

Mehrere Miteigentiimer an Liegenschaften oder im Ausland lebender Eigentlimer haben bei
der Anmeldung einen in Inland wohnenden Zustellungsbevollmachtigten bekanntzugeben.

Wasser darf nur flr eigene Zwecke des Wasserabnehmers im Umfang seiner
Bezugsanmeldung verwendet werden. Die eigenméchtige Weiterleitung von Wasser auf
andere Grundstlcke ist verboten. Ein Inverkehr bringen des vom Wasserwerk gelieferten
Trinkwassers als abgefiilltes oder verpacktes Trink- oder Tafelwasser bedarf der
ausdricklichen schriftlichen Zustimmung des Wasserwerkes.

Fir zeitlich befristeten Wasserbezug aus Hydranten ist ein gesonderter Liefervertrag
abzuschlielRen.

5.

Anschlussleitungen

(1) Die Anschlussleitung ist die Verbindung zwischen der Versorgungsleitung und der

Verbrauchsanlage des Wasserabnehmers. Sie endet mit dem Absperrventil unmittelbar
nach dem Wasserzahler, welches gleichzeitig die Ubergabestelle des Wassers an den
Wasserabnehmer ist.

(2) Die Dimension der Anschlussleitung wird vom Wasserwerk festgelegt.

(3) Fir ein Grundstiick ist in der Regel nur eine Anschlussleitung zu verlegen. Uber Antrag
des Wasserabnehmers konnen jedoch in begriindeten Féllen, insbesondere aus
Sicherheitsgriinden, weitere Anschliisse vom Wasserwerk genehmigt werden.

(4) Die Herstellung, Anderung oder Auflassung der Anschlussleitung erfolgt durch das
Wasserwerk auf Kosten des Wasserabnehmers. Das Wasserwerk kann sich hiefiir Befugter
bedienen (Baufirmen, Installateure). Das Wasserwerk kann Erdarbeiten fir die Verlegung,
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Anderung oder Auflassung der Anschlussleitung dem  Grundeigentiimer
ubertragen, welcher dabei auch fur die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haftet und
insbesondere auch fir die Einhaltung der einschlagigen Arbeitnehmerschutzvorschriften zu
sorgen hat. Durch die dem Grundstlickseigentiimer (ibertragen Erdarbeiten diirfen die
Arbeiten des Wasserwerkes weder behindert noch verzogert werden; flr dadurch
entstehende Mehrkosten haftet der Abnehmer.

(5) Die Anschlussleitung erhalt an der Anschlussstelle eine Absperrvorrichtung. Das
Wasserwerk bestimmt den Ort des Anschlusses die Leitungstrasse, die Mauerdurchfiihrung,
das zu verwendende Material, die Verlegetiefe, die Kennzeichnung der Leitungstrasse und
die Art der Abdeckung, ev. Reparatur und Isolierung.

(6) Bei Grundstiicksteilungen ist jeder Grundstiickseigentiimer verpflichtet, auf seine

Kosten fir jedes neu entstandene Grundstiick einen Anschluss herstellen zu lassen.,

(7) Die Aufstellung von grundstiickseigenen Hydranten erfordert eine gesonderte
Vereinbarung mit dem Wasserwerk.

(8) Die Absperrvorrichtung an der Anschlussleitung vor dem Wasserzihler darf nur von
Mitarbeitern des Wasserwerkes oder dessen Beauftragten bedient werden.

(9) Die Instandhaltung oder Erneuerung der Anschlussleitung (Undichtigkeiten, Rohrbruch)
erfolgt durch das Wasserwerk, welches auch die Kosten dafiir zu tragen hat.

(10) Bei Instandhaltungsarbeiten an Anschlussleitungen ist das Wasserwerk nicht an die
Zustimmung des Grundstiickseigentiimers gebunden. Nach Méglichkeit ist dabei iber den
Termin das Einvernehmen herzustellen. Im Falle der Dringlichkeit (z. B. Rohrbruch) und bei
Gefahr in Verzug geniigt die nachtragliche Mitteilung.

(11) Die Anbringung von Hinweisschildern fiir Armaturen, Hydranten und dergleichen
durch das Wasserwerk auf Anlagen, Zdunen und Objekten des Wasserabnehmers ist

unentgeltlich zu gestatten.

(12) Soweit die Anschlussleitung auf dem Grundstiick des Wasserabnehmers liegt, hat er
die Obsorge flr diesen Teil zu tibernehmen. Er ist verpflichtet:



(a) die Anschlussleitung vor jeder Beschadigung, insbesondere vor Frost bzw. Erwdrmung,
Zu schutzen;

(b) die Anschlussleitung leicht zuganglich zu halten;

(c) keinerlei schadigenden Einwirkungen auf die Anschlussleitung vorzunehmen oder
zuzulassen;

(d) jeden erkennbaren Schaden und jeden Wasseraustritt sofort dem Wasserwerk zu

melden. Der Wasserabnehmer muss flr jeden Schaden aufkommen, der dem Wasserwerk
aufgrund einer Vernachlassigung dieser Pflichten entsteht.

(13) Niveaudnderungen, Uberbauungen, Errichtung befestigter Flachen (z. B. Gehwege,
Zufahrten) und Pflanzungen von Baumen und Strauchern im Bereich von 1 m beiderseits
der Anschlussleitung bedlrfen der schriftlichen Zustimmung des Wasserwerkes. Samtliche
Aufwendungen, die dem Wasserwerk in diesem Zusammenhang entstehen, sind vom
Wasserabnehmer zu tragen.

Wird eine Zustimmung nicht eingeholt, haftet das Wasserwerk weder fiir Schaden infolge
eines Gebrechens der Anschlussleitung noch fir Schaden, die infolge von
Instandhaltungsarbeiten oder Instandsetzungsarbeiten entstehen. Etwaiger Mehraufwand,
der auf die vorgenannten nicht genehmigten Anderungen zuriickzufiihren ist, ist vom
Wasserabnehmer zu tragen.

(14) Wenn die auf Grundstiicken des Wasserabnehmers verlegten Leitungen und
Einrichtungen durch nachtragliche bauliche Verdnderungen durch den Wasserabnehmer
gefdhrdet oder nicht ohne besondere MaRRnahmen zugénglich werden, kann das
Wasserwerk auch die Umlegung dieser Leitungen und Einrichtungen auf Kosten des
Wasserabnehmers nach vorheriger Verstandigung vornehmen oder vornehmen lassen.

(15) Die Verlegung anderer Leitungseinbauten in der Trasse der Anschlussleitung darf nur
nach Zustimmung des Wasserwerks erfolgen.



6.

Grundinanspruchnahme

(1) Wenn die Anschlussleitung auf fremden Grundstiicken hergestellt werden soll, kann das
Wasserwerk verlangen, dass der Wasserabnehmer eine schriftliche Zustimmung aller
betroffenen Grundstlckseigentiimer in Form eines grundbuchsfahigen
Dienstbarkeitsvertrages zugunsten des Wasserwerkes oder eines von diesem beauftragten
Dritten beibringt, in der sich diese mit der Herstellung und dem Betrieb (inklusive Zutritt) der
Anlage einverstanden erkléren und diese Wasserleitungsordnung anerkennen.

(2) Der Wasserabnehmer gestattet ohne besonderes Entgelt die Verlegung von
Rohrleitungen (z. B. Versorgungs-, Anschluss-, Ubertragungsleitungen udgl.) und den
Einbau bzw. die Aufstellung von Anlagen zum Zweck der Zu- und Fortleitung von Wasser
Uber bzw. auf den durch die Wasserversorgung betroffenen Grundstiicken. Der
Wasserabnehmer rdumt in begriindeten Fallen dem Wasserwerk oder einem von diesem
beauftragten Dritten unentgeltlich die zur Sicherstellung der Anlagen und Rohrleitungen
erforderlichen Dienstbarkeiten

ein.

(3) Der Wasserabnehmer ist verpflichtet, dem Wasserwerk oder einem von diesem
beauftragten Dritten den Zutritt oder die Zufahrt zu seinen Anlagen auf seinem Grundstiick
sowie Arbeiten auf diesem nach vorheriger Ankiindigung zu gestatten, soweit dies fiir die
ordnungsgemafe Austibung seiner Pflicht oder zur Abwendung von Gefahren erforderlich

ist. Bei Gefahr in Verzug ist das Wasserwerk von seiner Pflicht zur vorherigen Ankundigung
befreit.

(4) Das Wasserwerk unterrichtet den Wasserabnehmer rechtzeitig tiber Art und Umfang der
beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstiickes. Die Inanspruchnahme hat unter
tunlichster Schonung der benutzten Grundstiicke und Baulichkeiten und so rasch als
moglich zu erfolgen. Dabei sind berechtigte Interessen des Wasserabnehmers zu
berlcksichtigen. Der Wasserabnehmer verstandigt das Wasserwerk von Mafnahmen auf
seinem Grundstlick, welche die Anlagen des Wasserwerkes gefahrden kénnten.

(5) Der Grundstickseigentlimer kann — ausgenommen bei Bestehen einer Dienstbarkeit —
die nachtragliche Verlegung der Leitung verlangen, wenn sie die widmungsgemale
Verwendung des Grundstlickes unzumutbar beeintrachtigt. Das Wasserwerk tragt die

Kosten der Verlegung, es sei denn, die Anlagen dienen vorwiegend der Versorgung des
Grundstiickes.



9
(6) Nach Auflésung des Anschlussvertrages ist das Wasserwerk berechtigt, die
Anschlussleitung jederzeit von den benutzten Grundstiicken zu entfernen. Wenn der

Grundstlckseigentiimer es verlangt, ist das Wasserwerk dazu verpflichtet, ausgenommen
es besteht eine Dienstbarkeit. Das Wasserwerk oder ein von diesem beauftragter Dritten ist
berechtigt, die Benutzung der Grundstiicke noch Uber eine angemessene Zeit nach der
Vertragsauflosung fortzusetzen, soweit dies zur Aufrechterhaltung der Versorgung weiterer
Wasserabnehmeranlagen notwendig ist.

r

Wasserzahlung

(1) Wasser wird ausschlieBlich Uiber Wasserzahler abgegeben. Das Wasserwerk stellt fiir
jede Anschlussleitung eine Wasserzahleranlage zur Ermittlung des Gesamtverbrauches des
Wasserabnehmers zur Verfligung. Die Wasserzahleranlage wird vom Wasserwerk
beigestellt und eingebaut. Sie bleibt im Eigentum des Wasserwerkes. Die Kosten fiir den
erstmaligen Einbau tragt der Wasserabnehmer. Der Wasserabnehmer ist verpflichtet, die
erforderlichen Arbeiten zu dulden und die zum Schutz der Wasserzihleranlage
erforderlichen Einrichtungen auf seine Kosten dauernd instand zu halten.

(2) Grofe, Art und Anzahl der Wasserzahler werden vom Wasserwerk It. Anschlussantrag
bemessen.

(3) Der Wasserabnehmer hat fiir die Unterbringung der Wasserzéhleranlage im
Einvernehmen mit dem Wasserwerk einen geeigneten frostsicheren und zugénglichen Platz
in einem Raum kostenlos zur Verfiigung zu stellen. Ist kein geeigneter Raum vorhanden
(nicht geeignet ist z. B. Ollagerraum, Traforaum, Wohnraum), ist durch den
Wasserabnehmer auf seine Kosten ein Wasserzahlerschacht nach den Angaben des
Wasserwerk herzustellen.

Der Wasserzahler ist vom Wasserabnehmer gegen Beschadigungen, Verschmutzung,
Erwérmung, Frost und andere schadliche Einwirkungen zu schiitzen. Der Wasserzahler
muss ohne Schwierigkeiten abgelesen und ausgewechselt werden kénnen. Ist der Zutritt
oder die Ablesung aus Griinden, die der Wasserabnehmer zu vertreten hat, nicht mdglich
(z. B. fehlende oder mangelhafte Einstiegshilfen, Verbauungen, etc.), kann das Wasserwerk
einen Verbrauch auf Grundlage der letzten Verbrauchsperiode bis zur Beendigung der
Behinderung durch den Wasserabnehmer annehmen. Vom Wasserabnehmer zu
vertretende Umstande, welche die Ablesung und/oder den Tausch des Wasserzihlers
erschweren oder unméglich machen, sind vom Wasserabnehmer zu beseitigen. Aus diesem
Grund anfallende Mehraufwendungen kann das Wasserwerk vom Wasserabnehmer
einfordern. Der Wasserabnehmer haftet fir alle durch &uRere Einwirkungen an der
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Wasserzéhleranlage (Z&hler, Absperrvorrichtung, Sicherung gegen Riickfluss) entstandene
Schaden nach Maflgabe der zivilrechtlichen Bestimmungen.

(4) Die Entfernung der Frostschutzeinrichtung vor jeder Ablesung oder vor der
Auswechslung des Zahlers obliegt dem Wasserabnehmer, desgleichen das Offnen
zugefrorener Schachtdeckel. Befindet sich der Wasserzahlerschacht in Hauseinfahrten oder
in anderen privaten Verkehrsflachen, so hat der Wasserabnehmer {ber Aufforderung des
Wasserwerk daflir zu sorgen, dass wahrend der Ablesung oder wahrend der
Montagearbeiten diese Verkehrsflache nicht benltzt oder sonst beeintrachtigt wird.

(5) Sofern eine Ablesung der Messeinrichtungen an Ort und Stelle notwendig ist, erfolgt
diese durch das Wasserwerk oder einem von diesem beauftragten Dritten oder (iber
Aufforderung durch das Wasserwerk durch den Wasserabnehmer selbst. Bei keiner
Ermittlung des Z&hlerstandes durch den Abnehmer ist eine Einschitzung nur zweimal
gestattet. In der Folge ist eine kostenpflichtige Ablesung durch Beauftragte des
Wasserwerkes erforderlich.

(6) Wird vom Wasserabnehmer die Messgenauigkeit angezweifelt, so wird der
Wasserzéhler (iber Antrag einer Nacheichung zugefiihrt. Ergibt die Nacheichung, dass die
Messgenauigkeit innerhalb der im MaR- und Eichgesetz festgelegten zulassigen
Fehlergrenze liegt, so tragt die dadurch entstandenen Kosten der Wasserabnehmer. Ist der
Wasserzahler fehlerhaft, so wird die Wassergebiihr entsprechend dem gleichen Zeitraum
des Vorjahres vorgeschrieben. Ist kein vergleichbarer Verbrauch feststellbar, erfolgt die
Vorschreibung nach den Angaben des neuen Wasserzahlers. Korrekturen werden nur Uber
eine Ableseperiode durchgefiihrt. Die Kosten der Uberpriifung gehen in diesem Fall zu
Lasten des Wasserwerkes.

(7) Wird Wasser unbefugt ohne Zahlung entnommen, so ist das Wasserwerk berechtigt,
eine Verbrauchsmenge zu schatzen und mit der héchsten Geblhr abzurechnen. Das
Wasserwerk behélt sich in solchen Fallen die Einleitung rechtlicher Schritte vor.

(8) Die Entfernung oder Besché&digung von Plomben ist verboten und kann strafrechtlich
verfolgt werden. Jede Beschadigung von Plomben ist dem Wasserwerk unverziglich
mitzuteilen. Die Kosten fiir die Erneuerung der Plomben tragt der Wasserabnehmer.

(9) Dem Wasserabnehmer wird empfohlen, im eigenen Interesse die Zahleranlage und die
Zahleranzeige regelmaRig zu kontrollieren, um gegebenenfalls Undichtheiten in der
Verbrauchsanlage, Stillstand des Zahlers oder sonstige Beschadigungen zeitgerecht
feststellen zu kénnen.
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(10) Die Verwendung weiterer Wasserzéhler (Subzéhler) in den Verbrauchsanlagen ist
zulassig, doch bleiben Beschaffung, Einbau, Instandhaltung und Ablesung ausschlieRlich
dem Wasserabnehmer iiberlassen. Das Ergebnis einer solchen Zahlung bildet keinerlei
Grundlage fur eine Verrechnung mit dem Wasserwerk.

(11) Der Wasserabnehmer darf Anderungen an der Wasserzahleranlage weder selbst
vornehmen, noch dulden, dass solche Anderungen durch andere Personen als durch
Beauftragte des Wasserwerks vorgenommen werden. Bei Zuwiderhandeln ist auf Kosten
des Wasserabnehmers der urspringliche Zustand durch das Wasserwerk wieder
herzustellen.

(12) Die vom Wasserzahler angezeigte Wassermenge gilt als verbraucht, auch wenn sie
ungenitzt (zufolge Undichtheiten, Rohrgebrechen, offene Entnahmestellen etc.) bezogen
wurde und wird im gemessenen Umfang zur Verrechnung gebracht.

8.

Verbrauchsanlage des Wasserabnehmers

(1) Die Verbrauchsanlage des Wasserabnehmers umfasst alle Rohrleitungen, Armaturen
und Geradte nach der Absperrvorrichtung unmittelbar hinter dem Wasserzahler oder der
Ubergabestelle und alle sonstigen Einrichtungen, die der Wasserversorgung des
Grundstickes dienen. Die Verbrauchsanlage darf nur durch einen zur Installation von
Wasserleitungen befugten Gewerbetreibenden unter Einhaltung der jeweils geltenden
einschlégigen Rechtsvorschriften, technischen Normen und Regelwerke hergestellt,
geandert oder instand gesetzt werden.

Die Verbrauchsanlage hat so beschaffen zu sein, dass eine Stoérung des
Versorgungssystems des Wasserwerkes, der Verbrauchsanlagen des Wasserabnehmers
oder anderer Wasserabnehmer ausgeschlossen werden kann.

Dem Wasserabnehmer wird empfohlen, zur Vermeidung eventueller Schaden aus
geodatisch bedingtem Uberdruck, Druckschwankungen udgl. auf seine Kosten eine fiir
Trinkwasser geeignete Armatur nach der Ubergabestelle, vorzusehen.

(2) Fur die fachgemaRe Herstellung und Erhaltung der Verbrauchsanlage ab Absperrventil
nach dem Wasserzahler oder Ubergabestelle ist der Wasserabnehmer verantwortlich, auch
wenn er sie Dritten zur Benitzung tberldsst. Schadden an den Anlagen sind unverzuglich zu
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beheben. Die Verbrauchsanlage darf nur vom befugten Installateur unter Beachtung
des Standes der Technik hergestellt, gedndert oder instand gesetzt werden. Das vom
Installateur auszufertigende Ubergabeprotokoll {iber die durchgefiihrten Arbeiten ist vom
Wasserabnehmer Uber Aufforderung dem Wasserwerk vorzulegen.

(3) Fur die Herstellung eines neuen Wasseranschlusses hat der Wasserabnehmer zugleich
mit dem Antrag auf Anschluss an das Wasserversorgungsnetz eine technische
Beschreibung der geplanten Verbrauchsanlage in zweifacher Ausfertigung vor zulegen. Die
Beschreibung muss von einem befugten Planer oder Installateur erstellt werden.

(4) Far Rohre, Armaturen und Geréate, die mit Trinkwasser in Beriihrung kommen und dem
Transport von Trinkwasser dienen, muss die lebensmittelrechtliche Zulassung
(,Lebensmittelechtheit®) nachgewiesen sein. Weiters missen Geréte, die Trinkwasser
benutzen (z. B. Geschirrspller, Waschmaschine) Uber eine Sicherheitseinrichtung
entsprechend der ONORM EN 1717 verfiigen. Die Erfiillung dieser Anforderungen ist durch
eine einschlagige anerkannte Qualitdtsmarke (z. B. OVGW - Qualitatsmarke)
nachgewiesen.

(5) Das Wasserwerk ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Ausflihrung der
Verbrauchsanlage des Wasserabnehmers zu tberwachen, Anderungen in der Ausfiihrung
nach technischen oder hygienischen Begriindungen zu verlangen und die Anlage zu
Uberprifen.

(6) Bei Anderungen oder Erweiterungen der Verbrauchsanlagen des Wasserabnehmers, die
eine wesentliche Anderung des Wasserbedarfes bedingen, Auswirkungen auf die
Wasserbeschaffenheit in der Verbrauchsanlage haben, oder Riickwirkungen auf das
Versorgungssystem beflirchten lassen, hat der Wasserabnehmer vor Beginn der Arbeiten
dem Wasserwerk die Beschreibungen und Planunterlagen vorzulegen.

(7) Das Wasserwerk Ubernimmt durch den Anschluss der Verbrauchsanlage des
Wasserabnehmers an das Versorgungssystem sowie durch Vornahme oder Unterlassung

der Uberpriifung der Verbrauchsanlage keine Haftung fiir die Mangelfreiheit der
Verbrauchsanlage.

(8) Anlagen, in denen das Trinkwasser chemisch, physikalisch oder bakteriologisch
verandert werden kann und die an die Verbrauchsanlage angeschlossen werden, sind
unbeschadet anderer behordlicher Genehmigungen dem Wasserwerk schriftlich
anzuzeigen.
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(9) Drucksteigerungsanlagen dirfen nur mit Zustimmung des Wasserwerkes an die
Verbrauchsanlage angeschlossen werden. Sie miissen dem Stand der Technik
entsprechenden  Sicherheitseinrichtungen (z.  B. Rohrtrenner, freier  Auslauf,
Wassermangelsicherung) besitzen.

(10) Der Wasserabnehmer hat jederzeit die Uberpriifung der bestehenden oder in Bau
befindlichen Verbrauchsanlage durch das Wasserwerk zuzulassen. Dabei festgestellte
Méngel sind vom Wasserabnehmer innerhalb einer vom Wasserwerk festgesetzten
angemessenen Frist beheben zu lassen. Die Kosten fiir die Méangelbehebung hat der
Wasserabnehmer zu tragen.

(11) Werden Méngel festgestellt, welche die Sicherheit gefdhrden, oder liegt eine Gefahr fiir
Leben oder Gesundheit vor, so ist das Wasserwerk verpflichtet, den Anschluss still zu legen
bzw. die Versorgung einzustellen.

(12) Die Verwendung der Verbrauchsanlagen als Schutzerder fiir elektrische Anlagen und
Geréte durch den Wasserabnehmer ist unzulassig.

(13) Der Anschluss und Einbau von Einrichtungen, Armaturen und Geréten jeglicher Art
geschieht auf Gefahr des Wasserabnehmers. Er haftet fiir den Schaden, der ihm selbst,
dem Wasserwerk oder Dritten entsteht, nach MaRgabe der zivilrechtlichen Bestimmungen.

(14) Fir das Fillen von Schwimmbecken ist die Zustimmung des Wasserwerks einzuholen,
das den Wasserbezug auf bestimmte Tage oder bestimmte Tageszeiten einschrinken oder
mengenmalig begrenzen kann. Bei Wasserknappheit kann ein damit verbundener
Wasserbezug ganz untersagt werden.

(15) Bei Warmwasserbereitungsanlagen aller Art - ausgenommen drucklose Systeme - sind
unmittelbar vor deren Anschluss an die Kaltwasserzuleitung eine Absperreinrichtung, eine
Entleerungseinrichtung, ein Ruckflussverhinderer oder Rohrtrenner und ein Sicherheitsventil
einzubauen und laufend zu warten. Die Ablaufleitung des Sicherheitsventils muss so
bemessen sein, dass bei voller Offnung des Sicherheitsventils die ausstromende
Wassermenge sicher abgeleitet wird. Die Eignung vom verwendeten Rickflussverhinderer,
Rohrtrenner und Sicherheitsventil sind durch Qualitatsmarken (z. B. OVGW) nachzuweisen.
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9.

Verbindung von verschiedenen Wasserversorgungssystemen

(1) Die an das Versorgungsnetz angeschlossene Verbrauchsanlage des Wasserabnehmers
darf in keiner korperlichen oder hydraulisch wirksamen Verbindung mit anderen
Wasserversorgungsanlagen oder Leitungssystemen (z. B. Eigenversorgungsanlagen,
Regen- oder Grauwasseranlagen, Heizungsanlagen) stehen, auch nicht bei Einbau von
Absperrvorrichtungen.

10.

Hydranten und Feuerl6scheinrichtungen

(1) Die an das o&ffentliche Versorgungsnetz angeschlossenen Hydranten dienen in erster
Linie Feuerldschzwecken.

(2) Bei sonstigen Entnahmen aus Hydranten fiir &ffentliche Zwecke, z. B. Straflenreinigung,
Kanalspilen usw., wird vom Wasserwerk einvernehmlich mit der jeweiligen
Gebietskérperschaft bzw. dem Wasserabnehmer festgelegt, welche Hydranten benitzt
werden dlrfen und wie die entnommene Wassermenge ermittelt und verrechnet wird. Fiir
die Bedienung der Hydranten dirfen nur geschulte Personen eingesetzt werden.

(3) Die Bewéasserung von Griinanlagen aus Hydranten ist nur mit schriftlicher Zustimmung
des Wasserwerkes zuldssig. Bew&sserungsanlagen fir Grunanlagen sowie offentliche
Auslaufbrunnen und Springbrunnen sind iiber Wasserzahler anzuschlieRen.

(4) Die Wasserabgabe fir private Zwecke, z. B. Bauflihrungen, Veranstaltungen usw.,
erfolgt ausschlieflich liber Wasserzahler zu nachstehenden Bedingungen:

a) Festlegung der Entnahmestelle und der Dauer der Entnahme durch das Wasserwerk.

b) Die Entnahmeeinrichtung (z.B. Standrohr, Wasserzahler, Absperrventil) wird vom
Wasserwerk gegen eine Beniitzungsgebiihr zur Verfiigung gestellt.
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c) Der Einbau der Entnahmeeinrichtung, die Inbetriebsetzung und die AuRerbetrieb-
nahme erfolgen gegen Verrechnung ausschliellich durch Organe des Wasserwerkes. Der
Wasserabnehmer darf nur das Absperrventil der Entnahmeeinrichtung, nicht aber den
Hydranten selbst, betatigen.

d) Die Entnahmeeinrichtung und der Hydrant sind vom Wasserabnehmer gegen Frost zu
schiitzen.

e) Flr alle durch die Benltzung verursachten Schiden an der Entnahmeeinrichtung, an
Hydranten oder an Dritten haftet der Wasserabnehmer nach MaRgabe der zivilrechtlichen
Bestimmungen. Schaden sind sofort dem Wasserwerk zu melden.

f) Das Wasserwerk ist berechtigt, vor Beginn der Wasserabgabe eine Kaution fiir alle
daraus entstehenden Forderungen zu verlangen.

g) Die Bewilligung zur Entnahme von Wasser aus Hydranten ist bei der Entnahmestelle
bereit zu halten.

(5) Hydranten und Feuerléscheinrichtungen sind mit Plomben zu versehen und diirfen nur
zu Feuerléschzwecken verwendet werden.

(6) Brandbekadmpfungseinrichtungen sind nach den Vorschriften der zustandigen Behorden
im Einvernehmen mit dem Wasserwerk und der Feuerwehr herzustellen. Wird Léschwasser
aus der Verbrauchsanlage entnommen, so hat dies aus hygienischen Griinden iiber einen
Zwischenbehélter zu erfolgen oder es sind am Ende der Loschwasserleitung
Verbrauchseinrichtungen anzuschlieRen, die eine standige, ausreichende Durchstrémung
der Loschwasserleitung gewahrleisten. Diese Lésung ist jedoch nur dann zuldssig, wenn
der zu erwartende Wasserverbrauch durch die vorgenannten Verbrauchseinrichtungen im
Messbereich des auf den Feuerléschbedarf zu dimensionierenden Wasserzahlers liegt.

11.

Beendigung der Wasserlieferung

Das Wasserbezugsrecht besteht bis zur schriftlichen Klndigung durch den Abnehmer oder
Einstellung durch das Wasserwerk. Nach Beendigung des Wasserbezuges ist die
Anschlussleitung an der Versorgungsleitung des Wasserwerks, durch die Mitarbeiter des
Wasserwerks, zu Lasten des Abnehmers, stillzulegen.
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Ein Wechsel in der Person des Abnehmers ist dem Wasserwerk binnen zwei Wochen
schriftlich mitzuteilen. Bei Unterlassung fristgerechter Mitteilung bleibt der bisherige
Abnehmer gegenliber dem Wasserwerk verpflichtet.

12.

Rechte des Wasserwerkes

Das Wasserwerk kann die Wasserlieferung nach entsprechender Versténdigung der
Wasserabnehmer auch einschranken oder unterbrechen, wenn:

(a) trotz vorheriger Ankiindigung der Zutritt zur Kundenanlage verweigert wird oder wenn
bei Vorliegen eines der gegensténdlichen Ordnung widersprechenden Umstandes trotz
schriftlicher Aufforderung unter Androhung der Einschrankung oder Unterbrechung des
Wasserbezuges innerhalb einer 14 tagigen Frist dieser Mangel nicht behoben wird:

(b) an der Verbrauchsanlage Mangel festgestellt werden, welche die Sicherheit gefahrden
oder erhebliche Stérungen erwarten lassen;

() Wasser entgegen den gesetzlichen Bestimmungen, entgegen  dieser
Wasserleitungsordnung oder iber die genehmigte Menge hinaus entnommen wird;

(d) der Wasserabnehmer den Zahlungsverpflichtungen aus dem Titel des
Wasseranschlusses und/oder Wasserbezuges trotz schriftlicher Mahnung innerhalb der
gesetzten Frist nicht nachkommt. In diesem Fall wird die Belieferung auf eine
lebensnotwendige Versorgung mit Trinkwasser reduziert.

Die Einschrénkung oder Unterbrechung des Wasserbezuges ist aufzuheben, wenn der
Grund fir diese MaRnahme weggefallen ist.
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13.

Gebuhren und Tarife

Die vom Gemeinderat der Stadt St. Veit/Glan beschlossenen Verordnungen in der jeweils
gultigen Fassung hinsichtlich der Vorschreibung von Wasseranschlussbeitrdgen und
Wasserbezugsgebihren und sonstigen Geblhren stellen einen integrierenden Bestandteil
dieser Wasserleitungsordnung dar.

14.

Sonstige Bestimmungen

(1) Die alliféllige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lasst die Geltung der brigen
Wasserleitungsordnung unberiihrt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine
wirksame Bestimmung, die der unwirksamen nach dem Sinn und Zweck wirtschaftlich am
nachsten kommt.

(2) Der Wasserabnehmer hat Anderungen seiner Anschrift dem Wasserwerk bekannt zu
geben. Schriftsticke gelten als dem Wasserabnehmer zugegangen, wenn sie an seine
letzte bekannt gegebene Anschrift gesandt wurden.

(3) Das Wasserwerk ist ermachtigt, seine Pflichten oder den gesamten Vertrag mit
schuldbefreiender Wirkung einem Dritten zu (iberbinden und haftet in diesen Fallen nur fiir
Auswahlverschulden. Davon abweichend gilt, dass das Wasserwerk auf eigenes Risiko
ermachtigt ist, andere Unternehmungen mit der Erbringung von Leistungen oder Lieferung
von Waren aus diesem Vertragsverhéltnis zu beauftragen.

(4) Der Wasserbezieher ist nicht berechtigt, Forderungen gegen das Wasserwerk
aufzurechnen, die in keinem rechtlichen Zusammenhang mit den Forderungen des
Wasserwerkes gegeniiber dem Wasserabnehmer stehen.

(5) Bei Vertragsverletzung wird der fiir das Wasserwerk sachlich zustandige Gerichtsstand
vereinbart. Davon ausgenommen sind nicht gewerbliche Wasserabnehmer. Es gilt
ausschlieBlich materielles Osterreichisches Recht.
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15.

Besondere Bestimmungen des Wasserwerkes St. Veit/Glan

Objektbezogene Feuerlosch-Ersthilfe:

Bei entsprechender Leistungsfahigkeit des Leitungsnetzes ist eine objektbezogene

Feuerldsch- Ersthilfe moglich. Einen diesbezliglichen Antrag kann der Abnehmer, analog
Punkt 4 dieser Wasserleitungsordnung, unter Angabe seines Bedarfes stellen.

Das Wasserwerk prift, ob diese beantragte Leistungsvorhaltung an einem bestimmten
Punkt im Versorgungsnetz moglich ist.

Kann das Wasserwerk dem Antrag zur objektbezogenen Feuerldsch-Ersthilfe zustimmen,
so ist dartiber eine privatrechtliche Vereinbarung abzuschlielen.

Ein Rechtsanspruch auf eine objektbezogenen Feuerldsch-Ersthilfe besteht nicht.

16.

Erreichbarkeit

Wir sind flr Auskunfte und Terminvereinbarungen wahrend der Amtszeiten, Telefon

Nummer 04212/5555-45 und bei Stérungen unter der Telefonnummer 04212/5555/233
erreichbar.

1.

Beschlussfassung

Die vorliegende Wasserleitungsordnung wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom
16. Dezember 2011 beschlossen. ]
{
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